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red eléctrica

1. Consumo peninsular.

Evolucion 2024



Il 2024 Consumo peninsular. Evolucion

red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24

Potencia maxima (MW) 38.272 | 35.408 | 35.636 | 33.408 |31.339 |31.685
Consumo Maximo diario (GWh) 771 708 704 651 637 679
Consumo Mensual (GWh) 20.953 | 19.042 |19.350 | 18.000 | 18.112 | 18.252
A Mes (%) +0,8 -1,3 +0,0 +5,4 | +1,0 -1,6
A Mes Corregida temperatura (CT) (%) +2,3 +1,3 -0,6 +52 | +0,7 -0,1
A Mes Corregida (CT y L) (%) +0,9 -5,8 +2,3 | +2,0 | +0,5 +1,0
A Ao Acumulado Absoluto (%) +0,8 -0,2 -0,1 +1,1 | +1,0 +0,6
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Il 2024 Variacion de temperatura media respecto al afio anterior  red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
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I 2024 Evolucién consumo mensual red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24
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Il 2024 Variacion demanda diaria y Puntas diarias red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24
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(22 sem. 09.01.24)

2024/2023 Valores maximos anuales

(4% sem. 24.01.23)

(4% sem. 25.06.24)

red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24

(32 sem. 19/07/23)

Potencia (MW

(MW) 38.272 39.101 31.685 37.278

Consumo Diario | (2*sem.10.01.24)| (42 sem.24.01.23)| (4°sem.26.06.24) | (32 sem. 19/07/23)
(GWh) 771 779 679 778

Variacion Consumo (%)

Mayo

+1,0 (-6,1)

-0,3 (-3,6)

+1,1(-4,1)

Entre paréntesis, valores arfio anterior.

Junio

-1,6 (-7,4)

+0,6 (-4,6)

+0,2 (-4,4)
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red eléctrica

2. Mix de produccion y
reservas hidraulicas




Il Mix generacion y Cobertura de demanda en SEPE
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2023

red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24

2024
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Il 2024/2023 Indisponibilidad equipo térmico. Media Horaria red eléctrica
mensual Datos Provisionales 30.06.24
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I 2024 Producible hidraulico diario

red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24

GWh Producible Diario
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Jl® 2024 indice de producible hidraulico red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24
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2024 Reservas conjunto de los embalses Datos a 24.06.24 red eléctrica
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Il® 2024 indice de producible edlico red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24

indice producible eélico 2024
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2024 indice de producible solar fotovoltaico red eléctrica

Datos Provisionales 30.06.24

indice producible solar fotovoltaico 2024
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red eléctrica

3. Interconexiones




@ red eléctrica

- Utilizacion de la capacidad. Mayo - Junio 2024

MW Programacién Francia - Espafia I NTC  mpag | IFE NTC (MW) P48 (MWh) %Horas
4.000 Minimo | Maximo | Medio P7o Maximo | Medio |
. 2 Cong.
IMPORTACION FR=>ES
FR=>ES | 1.100 3.700 2.872 3.200 3.510 1.234 25%
3.000 3 [ n [ Mayo
ES=>FR 50 3.839 2.614 3.099 3.469 667 15%
2.000 Juni FR=>ES o 3.515 1.987 2.300 2.682 1.148 1%
unio
ES=>FR o 2.600 1.625 2.300 2.600 380 11%
1.000
(i}
MW  Programacion Portugal - Espafia [ NTC __mP4g |
-1.000 5.000
IMPORTACION PT=>ES
-2.000 4.000
3,000 3.000 +—H-H+HH - e H Hit i NTC (MW) P48 (MWh)
' . IPE - . ) . ) %Horas
EXPORTACION ES=>FR 2.000 NI TR TN TR Tl TR RN TR Rkl Minimo | Maximo | Medio P70 Maximo | Medio
-4.000 Cong.
Mayo 2024 Junio 2024 1.000 - I’ i \ 1IN i Mayo PT=>ES 0 4.365 2.336 2,970 2.250 104 0%
0 ES=>PT 1.300 4.905 3.434 3.735 3.892 1.579 10%
mw Programacion Marruecos - Espafia NTC _ m P48 B . PT=>ES 0 3.960 | 2.357 | 2.890 895 9 0%
1.000 Junio
800 " ES=>PT 1.240 4.770 3.594 4.050 4.226 2.151 11%
IMPORTACION MA=>ES -2.000
600 -3.000
400 1 - i -4.000 -4
200 5.000 EXPORTACION ES=>PT
0 Mayo 2024 Junio 2024
-200
400 NTC (MW) P48 (MWh)
IME - L . . ) %Horas
Minimo | Maximo | Medio P70 Maximo | Medio
-600 Cong.
MA=>ES 600 600 600 600 363 12 0%
-800 Mayo
ES=>MA 0 900 730 900 787 417 22%
-1.000 | EXPORTACION ES=>MA i MA-=-ES | 400 600 592 600 321 26 0%
unio
Mayo 2024 Junio 2024 ES=>MA 0 900 653 900 787 309 18%




red eléctrica

4. RdT:
Nuevas instalaciones




Il Nuevas instalaciones

red eléctrica

L-220 kV FV ALJARAFE-SANTIPONCE (no RE) Sevilla  22.05.24
L-400 kV XOVE- ALUMINIO SAN CRIPIAN 2 (No RE) Lugo 11.06.24

Potencia
Transformadores RAT (MV A) m

SE 400/220 kV CAN JARDI: ATP-4 Barcelona 19.06.24

Potencia
Transformadores RdD (MVA) m

SE 220/66 kV GABIAS: TRP4 120 Granada  09.05.24

SE 220/132 kV VILLAMAYOR: ATP-2 225 Salamanca 25.06.24
SE 220/66 kV POLIGONO: TRP2 (no RE) 120 Malaga 27.06.24

SE 400 kV ALUMINIO SAN CRIPIAN (No RE) Lugo 11.06.24

SE 400 kV MAIALS: REA 1 150 Lleida 17.05.24

SE 400 kV BAZA: REA 1 150 Granada 05.06.24
SE 400 kV TABARA: REA 1 150 Zamora 19.06.24

Sustituye al anterior de la misma potencia
Queda en carga el 24.05.24

Desaparece L-400 kV XOVE-ALUMINIO 2 (No RE)
Sustituye al anterior de 500 MVA
Sustituye al anterior de 170 MVA
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D Nuevas instalaciones red eléctrica

mm

SE 220 kV ESPARTAL: Nuevos 89B2-6 (MONTETORRERO), 89B2-5 (ESCATRON), 89B2-4 (TRP-5) y 89B1-7, 89B2-7 y 52-7 (ACP) Zaragoza 16.05.24
SE 400 kV CARTAMA: Nueva posicion ALORA 1 FUTURA (522-2, 8902-2, 8920-2, 894-2) Malaga 22.05.24
SE 400 kV BUNIEL: Nueva posicion LA TORCA: L-400 kV BUNIEL-LA TORCA 1 (no RE) Burgos 31.05.24
SE 400 kV VELILLA: Nueva posicion CENTRO SECCIONAMIENTO CARRION RENOVABLES 1 (52-3, 89B1-3, 89B2-3 y 89-3) Palencia 11.06.24
SE 400 kV SILLEDA: Nueva posiciéon FUTURA COLECTORA SILLEDA 1 (521-3, 8910-3, 8901-3 y 893-3) Pontevedra  12.06.24

Dentro del proceso de paso de barra simple a doble barra con ACP

Para evacuacion de generacion RCR
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red eléctrica

5. Calidad del servicio




Il Energia no suministrada y Tiempo interrupcion medio (SEPE)  red eléctrica

Energia no Suministrada (ENS) Peninsular (Mwh) Tiempo de interrupcion medio (TIM) Peninsular (minutos)
MRE wRdT MRE WRdT
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Los datos para el afio 2023 y 2024 son provisionales.
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